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SIECI ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH



Dzień 1
- Złożenie i instalacja jednostek przyłączeniowych do pompy ciepła (zasilanie i powrót)
- Złożenie i instalacja rozdzielaczy modułowych 
- Złożenie i montaż grupy bezpieczeństwa c.o.
- Podłączenie wszystkich elementów instalacji rurą wielowarstwową R999
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Złóż jednostkę zasilającą wykorzystując 
poniższą listę składowych elementów

lp kod opis ilość Zdjęcie

1 029A03393 GW 1" płaskie 1

2 057G00918 1" uszczelka płaska 1

3 015A0145P GZ 1" płaskie x TG 1

4 R851TX005  Zawór 1" pełny przepływ 1

5 R540FY002 Termometr 1

6 015A0119P 1" stożek x TG 3

7 029A00093 1" kątowy, stożek 1

8 R189DY005 Nypel 1" 3

9 R279DY025 1"  zawór 3 -drogowy 1

10 K270Y101 Napęd 230 V 1

11 010A3582P Korpus zaworu 1" 2

KDELPY05PL DN 25 PLUS
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lp kod opis ilość Zdjęcie

1 029A03393 GW 1" płaskie 1

2 057G00918 1" uszczelka płaska 1

3 015A0145P GZ 1" płaskie x TG 1

4 R851TX005  Zawór 1" pełny przepływ 1

5 R540FY022 Termometr 1

6 R557PY005 Przedłużenie TG 1" x 1" 1

7 R189DY005 Nypel 1" 3

8 P15FY005 1"GW x 1"GW 1

9 R146CX005 Separator 1" 1

10 R251PY046 GW 1" x Nut GW 1" 2

KRETY05PL DN 25
Złóż jednostkę powrotną wykorzystując 
poniższą listę składowych elementów
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Złóż grupę bezpieczeństwa wykorzystując 
poniższą listę składowych elementów lp kod opis ilość Zdjęcie

1 8280000 8 l x 1/2" płaskie 1

2
1/2 KODU 
P15FY013

GW ½” 1

3 R910SX003 GW ½” 1

4 010A2912P 1" 1

5 R189DY005 1" 1

6 R66AX003 1/2" 1

7 R225IY004 1/4" 1

8 zew. zamiennik ⅜" - ¼” 1

9 R189DY003 1/2" 2

10 R92Y003 1/2" 1

11 R92Y002 Korek 3/8" 1

12 R19Y003 1/2" kąt 90 1

13 R608DY053 1/2" 1

HPCH8 8 L
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Zmontuj rozdzielacze modułowe do ogrzewania podłogowego z uchwytami.
Instrukcja montażu i regulacji kolektorów rozdzielacza modułowego:

1 2

3 4

R53VTY106

R53MTY106

R554IY005
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R53VMY106 

R53MMY106
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Zamontuj uchwyty na rozdzielaczu, następnie całość zainstaluj na ścianie używając odpowiednich wkrętów i otworów montażowych.



- Złożone jednostki zasilania i powrotu zainstaluj 
  do przyłączy panelu pompy ciepła.
- Zainstaluj do ściany grupę bezpieczeństwa z 
  naczyniem przeponowym
- Zainstaluj rozdzielacze modułowe z 
  uchwytami do ściany
- Podłącz wszystkie elementy instalacji 
  rurą R999
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W ramach zadania :

1) Wykonaj instalacje ogrzewania podłogowego 
2) Zamontuj siłowniki na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego i wstępnie wyreguluj przepływ w pętlach 

Ocenie będą podlegać:
• umiejętność planowania, zorganizowania i oprzyrządowania stanowiska pracy
• umiejętność odczytywania rysunków technicznych oraz rozumienie wskazówek ujętych w instrukcji roboczej 
• zgodność wykonanej pracy z treścią zadania 
• jakość (zgodność z wymaganiami technicznymi) i estetyka wykonanej pracy
• ilość wykonanej pracy
• sprawność organizacyjna w czasie wykonywania zadania
• oszczędność stosowanych materiałów i porządek na stanowisku roboczym
• znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Dzień 2



K369Y021

Zamontuj pas brzegowy z klejem
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Ułóż płytę systemową „Spider” na 
przygotowanej styropianowej izolacji 
termicznej 

R979SY011

3



Ułóż pętle ogrzewania podłogowego zgodnie z projektem. 
Rozstaw pętli co 15 cm.

PE-RT/EVOH/PE-RT typ II (16x2)

Pętla    A  (strefa brzegowa) układ „meander”
Pętla  B układ „ślimak”
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Rozstaw pętli co 15 cm.



R179EX024

NOŻYCE KALIBRATOR

R131Y004

Połącz pętle ogrzewania podłogowego z rozdzielaczem
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Zamontuj siłowniki w rozdzielaczu na pętlach ogrzewania podłogowego 
i wyreguluj wstępnie przepływ w pętlach 

R473X221
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